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- Tomada alta de 220V 10/20 A

- Tomada baixa 220 V, 10/20 A
- Tomada altura média 220V 10/20 A

- Interruptor de 1 seção
- Interruptor de 2 seções
- Interruptor de 3 seções

- Luminária Plafon com lâmpada  LED
- Luminária tipo Arandela com lâmpada LED

LEGENDA DE INSTALAÇÕES 

- Tomada alta h=2,20m
- Tomada altura média h=1,20m
- Tomada baixa h=0,30m

- Compressor/Bomba de vácuo com motor
elétrico

- Quadro de luz sobreposto ou embutido
na parede h= 1,50m

- Tomada de piso

- Tomada de dados
- Tomada de telefonia
- Campainha de emergência
- Sinalizador visual no corredor

- Luminária embutir 4x16w c/ refletor em
aluminio difusor acrílico leitoso.

- Tomada de teto
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